
取扱説明書
・本書をお読みになる前に、必ず「プッシュマスターカタログの注意事項と参考資料」を
注意深く読み、よく理解してください。

・製品を使⽤する前に本書を注意深く読み、よく理解してください。
・いつでも使⽤できるように本書を⼤切に保管してください。

（PTF13JJ）

注意事項
注意事項を遵守頂かないと、他の財物の損傷、この製品⾃体の故障、損傷、
性能不発揮、誤作動などを引き起こす可能性があります。注記

● 本製品は⽔圧テスト以外の⽤途には使⽤しないでください。 空圧テストアダプターやアダプター
継⼿としてご使⽤いただくことはできません。

● 継⼿は分解しないでください（Oリングは交換できません）。
● パイプが抜け難くなったらパイプをカットして交換してください。使⽤回数の⽬安は10回です。

また、取外しリングに破損が⾒られた場合は交換してください。
●⽔圧試験⽅法はカタログを参照いただき、本製品は2.5MPa以下で使⽤してください。
●圧⼒をかけた状態で継⼿を回さないでください、取外しが出来なくなります。
●使⽤後はごみを取り除き布製以外のポリ袋などに⼊れ、ごみや汚れから保護して保管ください。

使⽤⽅法
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