
2.  ご使用方法

1.  安全上の注意

緊急時用シャワー BF-4AZ

緊急時の作動不良を防ぐため、月に１回は水を流してください。
※緊急時、シャワーの水が出ず薬品などで傷害が発生する恐れがあります。

熱湯は使用しないでください。
※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。

重いものを載せたり、衝撃を与えたりしないでください。
※破損する恐れがあります。

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。
※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。

【用途】
・緊急用シャワーは研究所、実験室などで急に薬品を浴びた
時などに使用します。

・目的以外の用途に使用しないでください。
【使用方法】
・鎖を引っ張ると約20L吐水し、薬品を洗い流すことがで
きます。

【調整方法】
・調節スピンドルをマイナスドライバーで回転させることで
吐水量を調整することが可能です（結果、吐水時間も変化
します）。
時計回りに回転・・・吐水量減少
反対時計回りに回転・・・吐水量増加
※反時計回りに回しすぎると調整スピンドルが抜けて
しまい、水が噴き出しますのでご注意ください。

【吐水量と吐水時間】
配管条件により下記数値は変化します。下記数値は目安と
お考えください。

【定期点検】
緊急の作動不良を防ぐため、月に1回は水を流し、定期点
検を実施してください。
※緊急時、シャワーの水が出ず薬品などで傷害が発生する
恐れがあります。

【散水範囲】
給水条件：流動時給水圧力0.1MPa時
※右図を参考に、使用状況に応じた設置高さをご検討くだ
さい。

禁止

禁止

必ず実行！

分解禁止

調節スピンドル

＊この鎖を引く事でシャワー吐水します。

流動時給水圧力(MPa)
吐水量（L）
吐水時間（秒）

0.05
11.1
22

0.1
14.4
18

0.15
16.2
16

0.2
16.7
14

0.25
17.3
13

0.3
17.4
12

0.35
17.7
11

0.4
17.7
10

散水範囲直径
約400mm

散水範囲直径
約700mm

1000mm

1000mm
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修理のご依頼はLIXIL修理受付センターまで

TEL7 0120-179 411-
FAX7 0120-179 456-
受付時間9:00～20:00(365日受付)

商品のお問い合わせはお客さま相談センターまで

TEL7 0120-179 400-
FAX7 0120-179 430-
受付時間 平日 9:00～18:00

土日
（ゴールデンウィーク・夏期・年末年始の休みは除く）

・祝日 9:00～17:00

※フリーダイヤルは携帯電話・
PHS・IP電話などではご利用
できない場合がございます。

　下記番号をご利用ください。
　TEL 0562-40-4050       
　FAX 0562-40-4053

3.  故障かなと思ったら
故障かなと思ったら、修理を依頼される前に下記表の内容を点検し、調節してください。

ホームページアドレス　http://www.lixil.co.jp　
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