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脱臭暖房便座・暖房便座 CF-21ALP	 脱臭暖房便座
CF-18ALP	 暖房便座

安全のために守ってください！

便座を安全に取り付け、使用時の事故を回避する
ための注意事項をあげさせていただきます。
便座の取付前に、この項目をよくお読みいただき、
事故のないように正しく取り付けてください。

警告…取扱いを誤った場合に、使用者が死亡
または重傷を負う危険な状態が生じる
ことが想定されます。

修理技術者以外の人は、分解したり修理・改造
は行わないでください。
※	感電・火災・ケガの原因になります。

本体や電源プラグに水や洗剤をかけないでくだ
さい。
※	 感電・火災の恐れがあります。

バスルームなど湿気の多い場所には設置しない
でください。
※	感電・火災の原因となります。

ガタついているコンセントは使用しないでくだ
さい。
※	感電・火災の原因になります。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工
したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじっ
たり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込
んだりしないでください。
※	電源コードが破損し、感電・火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでく
ださい。
※	感電の原因になります。

●●交流100V以外では使用しないでください。
●●タコ足配線など定格をこえる使い方をしな
いでください。

※	火災の原因になります。

用 語 の 説 明

※ 本説明書以外の取付方法で、お取り付けされた際の故障・不具合
等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。ま
た、商品または商品の取付けに関するご相談は、お買求めの取扱
店にご相談ください。	
なお、LIXIL 修理受付センターでも商品の取り付けを承っており
ますが、その場合は別途料金が必要となります。

お 客 さ ま へ

電 源 の 確 認
■電源コンセントは？
● 電源はAC100Vのコンセントを使用してください。
● コンセントを新しく設置する場合（配線工事は電気工事店にご依
頼ください）、電源コードの長さは1.2mですので、電源コード
の届く、床面より高くて水のかからない位置に設置してください。

■便器の大きさを測ってください。
便器によっては、便座が取り付かない場合があります。
下図に示す寸法を確かめてください

便 器 の 確 認

各 部 の な ま え

 警告

( ) 内は大型便座

47(50)cm以上

14cm

39cm以下

便フタ

便座

本体取付ボルト

平パッキン

半球パッキン
ワッシャー

スプリングワッシャー

六角ナット

本体施工用	
ソケットレンチ

※ 脱臭カートリッジは梱包時、すでに
商品に組み込まれています。

ヒーターオートオフスイッチ

節電スイッチ

温度調節スイッチ

電源コード

操作ボタン(脱臭暖房便座の場合)

脱臭カートリッジ

脱臭カートリッジ取付口フタ

脱臭暖房便座 ( 本体裏側 )
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施 工 業 者 様 へ

このたびは当社商品をお買い求めいただき、誠にありがとうございました。

注意 この施工説明書をよく読み、正しく本商品をお取り付けください。

※	お客さまに必ず本書と取扱説明書や
保証書をお渡しください。	
お渡しするときは、使用方法をご説
明ください。

施 工 方 法

1 取付ボルトの位置決め

(1)	既存の便座を取り外します。
(2)	本体取付ボルトの凸部と本体裏側の▽印が合うように本体取付ボルトを差し込み
ます。
※	本体取付ボルトは無理に押し込まないでください。

2 便座の取付け

1. 便座を便器に設置します。
(1)	本体取付ボルトに平パッキンを通
し、便器の取付穴に差し込みます。

本体取付ボルト

平パッキン

本体

取付穴

便器

(2)	本体を上から垂直に押さえ、便座が
便器に密着するまで押し込みます。

2. 便座を便器に固定します。
本体取付ボルトに半球パッキン、ワッ
シャー、スプリングワッシャーを通し
て六角ナットを手できつく締め、本体
施工用ソケットレンチで反時計回りに
360°相当締め付けます。

本体取付
ボルト

半球パッキン

※	本体取付ボルトの
出量が短い場合は、
半球パッキンを付
けずに施工してく
ださい。

ワッシャー
スプリング
ワッシャー
六角ナット

本体施工用	
ソケットレンチ

半球パッキンは、球面部が陶器側
ですので組付方向に注意してくだ
さい。

注意

無理に押さないでください。
注意

凸部

本体取付ボルト

△印

垂
直
に
押
し
込
む
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3 当たり止めの取付け

	 便フタがロータンクに当たるところ
に当たり止めを張ります。
※	張り付け面をきれいにふきとってから
張り付けてください。

当たり止め

4 電源の接続

(1) 電源プラグをコンセントに差し込みま
す。

(2) 温度調節スイッチをお好みの温度に
調節して約10分後、便座が暖かい
ことを確認します。
※	便座はすぐに暖まりません。10分ほ
ど待ってから確認してください。

(3) 脱臭暖房便座の場合、便座に触れて脱
臭ファンの作動音を確認してください。

便座に触れて
ください。

※	人が便座に座ったことを感知する着座
センサーが付いています。脱臭ファン
は便座に触れないと作動しません。

※	お客さまにお渡しするまでに時間があ
る場合は、電源プラグをコンセントか
ら抜いてください。

※	便座が便器の取付穴にうまく入らない場合は、
本体取付ボルトを抜いてから回転させ、取付
穴の間隔と合うように調節してください。

本体取付
ボルト

回す


