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工事される方へのお願い

◯本品を指定する機器にご使用ください。

◯作業時はけが防止のため、手袋などをして行ってください。

◯機器を正しく安全に使用していただくために、この設置工事

　説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。

梱包部品一覧表

　　取付方法
　　

（１） 枠板上①と枠板右②・左③を組み立ててくだ
さい。（タッピンねじ⑤左右各２本）

（２） 機器のフロントカバーを取りはずしてくださ
い。（ねじ※４本）

（３） 機器本体上部に付いている金具を取りはずし
（ねじ☆２本）、このねじで（１）で組み立
てた枠を機器本体上部に取り付けてください。

（４） 機器本体底面に付いている２つの金具（左・
右）をそれぞれ取りはずし（ねじ△左右各１
本または各２本）、このねじで枠板下④を機器
本体底面に取り付けてください。

（５） 枠板下④と枠を固定してください。
（タッピンねじ⑤左右各２本）

（６） 金枠に機器を取り付けてください。
（小ねじ５本）
（NH タイプは付属の小ねじ⑥５本を使用し
てください）

（７） 機器にフロントカバーを取り付けてください。
（ねじ※４本）

（８） N1T タイプの一部はＰＳ扉の穴が中央にな
いため、機器の排気口にＰＳ扉が当たる場合
があります。当たる場合は、ＰＳ扉の穴と同
じ高さでＰＳ扉の中央の位置にΦ１３０の穴
を開け、化粧板⑦をＰＳ扉に化粧板⑦の穴が
ＰＳ扉の中央の位置になるように取り付けて
ください。（タッピンねじ⑧４本）

　
　注）※・☆・△印のねじは機器に付いているもの
　　　をお使いください。また、機器から取りはず
　　　した金具上・下左・下右は使用しません。

品番 部 品 名 個数 備    考

１ 枠板上 １

2 枠板右 1

3 枠板左 1

4 枠板下 1

5 ◯＋ タッピンねじ 8 Φ4×8

6 ◯＋ 小ねじ 5 M5×10（HN のみ）

７ 化粧板 1 （N1T のみ）

８ ◯＋ タッピンねじ 4 Φ４×８（N1T のみ）

型　　　　　　式

UX-G-NT1 UX-G030-16T

UX-G030-NH UX-V-HT1

UX-V030-16T UX-V030-NH

UOP-G-N1T UOP-G-P2T

UOP-G030-16T UOP-J030-16T

UOP-J030-21T UOP-GTEAM-U

UOP-JTEAM-U UOP-J030-24T
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図は枠板右・左側からねじで組み立てる場合の例です。

枠板上側から組み立てる製品もあります。
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